
 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 
埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

G003 0.269 <0.02 0 0 1.694
G029 0.283 <0.02 0 0 0.762
1004 0.459 <0.02 0 0 0.664
1040 0.779 <0.02 0 0 0.330
2004 0.238 <0.02 0 0 0.521
2045 0.638 <0.02 0 0 0.560
3005 0.348 <0.02 0 0 0.666
3033 0.652 <0.02 0 0 0.559
4005 0.235 <0.02 0 0 0.355
4033 0.229 <0.02 0 0 0.136
GL07 0.155 <0.02 0 0 0.232
1L07 0.376 <0.02 0 0 0.436
2L07 0.212 <0.02 0 0 0.176
3L07 0.335 <0.02 0 0 0.300
4L05 0.639 <0.02 0 0 0.191
GL09 0.235 <0.02 0 0 0.202
GL13 0.148 <0.02 0 0 0.201
1L09 0.172 <0.02 0 0 0.248
3L10 0.255 <0.02 0 0 0.194

E5 1L11 13/07/2020 0.230 <0.02 0 0 0.316
GL15 0.133 <0.02 0 0 0.305
1L18 0.241 <0.02 0 0 0.288
2L18 0.251 <0.02 0 0 0.466
3L15 0.483 <0.02 0 0 0.359

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

E2 06/07/2020

E3 13/07/2020

E4 13/07/2020

E6 13/07/2020

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果



 

熱水

鉛 (μg/L) 氯 (mg/L) 
大腸菌群 

(mpn/100ml) 
埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)
鉛 (μg/L)

GL04 0.334 <0.02 0 0 0.370
1L04 0.147 <0.02 0 0 0.311
1J02 0.171 <0.02 0 0 0.219
2L04 0.502 <0.02 0 0 0.110
2L08 0.209 <0.02 0 0 0.254
3L04 0.063 <0.02 0 0 0.082
3091 0.257 <0.02 0 0 0.113
GL05 0.059 <0.02 0 0 0.115
1058 0.122 <0.02 0 0 0.180
1L01 0.101 <0.02 0 0 0.153
2081 0.115 <0.02 0 0 0.092
3086 0.070 <0.02 0 0 0.115
G004 0.340 <0.02 0 0 0.089
G045 0.065 <0.02 0 0 0.077
1005 0.070 <0.02 0 0 0.075
1028 0.209 <0.02 0 0 0.111
1051 0.140 <0.02 0 0 0.083
2009 0.184 <0.02 0 0 0.111
3101 0.138 <0.02 0 0 0.186
GL05 0.016 <0.02 0 0 0.187
1L04 0.447 <0.02 0 0 0.128
2L05 0.103 <0.02 0 0 0.141
3L05 0.206 <0.02 0 0 0.061
4L05 0.461 <0.02 0 0 0.222

參考標準值: 澳門政府第46/96/M號法令 <澳門供排水規章> 可接受最大值
鉛 : <0.05mg/L (<50µg/L);氯 : <0.5mg/L; 大腸菌群 : 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌 : 0 mpn/100ml

E22 27/07/2020

飲水機水質測試結果

採樣日期位置地點/ 大樓
冷水

結果

E11 20/07/2020

E12 20/07/2020

E21 27/07/2020




